Opole, 04.10.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa budynku administracji
publicznej ,,Centrum Uslug Publicznych” — zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem
terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej”

(sprawa: ZP-VIl/2019)

Odpowiedzi na pytania z dnia 17,18,19.09.2019r.
Na podstawie art.. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiajgcy
udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zrodta zapytania, zamieszcza sie na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Zgodnie z rysunkiem 302-CUP-Z2-S-5-PZT-01-001 studnie kanalizacji deszczowej Sd1 oraz
Sd2 sg poza zakresem robot. Kiedy jest planowane wykonanie studni Sd2, gdyz w zakresie
robét jest wykonanie przylacza do tejze studni?

Odpowiedz
Studnia Sd2 zostanie wykonywana w trakcie realizacji.

Pytanie 2
Czy zakres Zadania 1 1 Zadania 2 jest wycena wezla cieplnego wraz z przytagczem?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdziat 2 podpunkt 2.1 punkt 6 podstawe do wyceny stanowi
zakres robot objety projektami budowlanymi. Prosimy o informacje w jaki sposob
Wykonawca ma traktowaé Projekty Wykonawcze?

Odpowiedz

Zgodnie z §5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Projekt
Wykonawczy jest uzupetnieniem i uszczegétowieniem Projektu Budowlanego.

Pytanie 4

Z uwagi na formule przetargu tj. formuta "wybuduj" prosimy o potwierdzenie iz podstawa do
wyceny przez Oferentdw sg Projekty Wykonawcze.

Odpowiedz



Zgodnie z §5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Projekt
Wykonawczy jest uzupetnieniem i uszczegdétowieniem Projektu Budowlanego.

Pytanie 5
Czy Zamawiajacy dysponuje dodatkowymi placami sktadowymi dla realizacji zadania?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy posiada tytut prawny badz stosowne uzgodnienia do wejscia w teren w celu
wykonania przytaczy wodociggowego, sanitarnego, deszczowego?

Odpowiedz
Zamawiajgcy posiada wazne uzgodnienia dotyczgce podigczen sieci.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, iz regaty przesuwne (widoczne w zarysie np. na rysunku 302-CUP-
AR-5-PO-00-001) nie wchodzg w zakres wyceny.

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.

Pytanie 8
Prosimy o informacjg, ktéra ze stron bedzie odpowiedzialna za uzyskanie zgod
administracyjnych na wycink¢ drzew i poniesie za nie opftaty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 9

W trakcie wizji lokalnej zauwazono duze drzewa, rosngce wzdtuz ul. Plebiscytowej na dzialce
Nr 45/1. Stan drzew jest zly, stanowig istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa prac zwigzanych
z budows jak réwniez dla pozniejszego uzytkowania budynku. Prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy przewiduje usunig¢cie ww drzew przed rozpoczgciem inwestycji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie jest wlascicielem ww. dziatki, ani nie dysponuje jej uzyczeniem.

Pytanie 10
Prosimy o informacje, czy w wycenie nalezy uwzglednié system informacji wizualnej, np.
tabliczki informacyjne na drzwiach, tablica informacyjna na parterze itp.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.



Pytanie 11
Prosimy o informacje, czy przedtuzenie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
obejmuje takze pielegnacje zieleni.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 12
Czy droga prowadzaca od ul. Ozimskiej wzdtuz toréw do placu budowy , ktéra obecnie jest
zamknigta , bedzie udostgpniona dla Wykonawcy nicodptatnie?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada takiej wiedzy. Wszystkie uzgodnienia zgodnie z SIWZ lezg
po stronie Wykonawcy. Droga jest w zarzgdzie MZD w Opolu.

Pytanie 13
Prosimy o wskazanie wiascicieli przyleglych dziatek nr 21/20 ; 21/21 ;30/2 ; 21/18 ; 21/3 ;
21/4 ; 45/1 ; 45/8;

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 14
Prosze o informacje czy harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 7 do SIWZ) ma
zosta¢ sporzadzony przez Wykonawce osobno dla zadania nr 1 i1 osobno dla zadania nr 2.

Odpowiedz
Tak. Harmonogram rzeczowo-finansowy ma zostac¢ sporzadzony osobno dla zadania
1 i dla zadania 2.

Pytanie 15

W harmonogramie rzeczowo-finansowym wystepuja pozycje, ktorych nie mozna
jednoznacznie przypisa¢ do konkretnego zadania np: Roboty przygotowawcze placu budowy,
Uzbrojenie terenu, Urzadzenie terenu. Proszg o sprecyzowanie dla ktérego zadania w
harmonogramie nalezy uwzgledni¢ powyzsze pozycje i kto bgdzie ptatnikiem ww robo6t.

Odpowiedz
Zadania sg podzielone zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Pytanie 16

Proszg o informacj¢ czy Oferent moze doda¢, skorygowaé lub usunaé pozycje harmonogramu
rzeczowo-finansowego w celu doprecyzowania (uszczegdtowienia) zakresu robot (np. podziat
na poszczegolne kondygnacje) a tym samym umozliwienie bardziej precyzyjnego rozliczenia

robot.

Odpowiedz

Wykonawca nie moze zmienia¢ harmonogramu. Wszystkie dodatkowe
uszczegofowienia zakresu robdét itd. Powinny zostac ujete w kosztorysie
szczegotowym.



Pytanie 17

Czy czasookres realizacji przedstawiony w harmonogramie robét (Okres 1 .... Okres 4)
nalezy subiektywnie podzielié¢ na 4 czasookresy? Jezeli dany element np. Sciany nadziemia
bedzie realizowany w czterech okresach czasowych i tak przedstawiony w harmonogramie, to
w jaki sposob Zamawiajacy przewiduje rozliczenie danego okresu robdt majgc na uwadze
rozliczenie w oparciu o skonczone elementy rob6t?

Odpowiedz

Zamawiajgcy rozliczenie poszczegoélnych etapéw harmonogramu rzeczowo-
finansowego bedzie wykonywat wg procentowego zaawansowania robét w oparciu o
kosztorys szczegdtowy.

Pytanie 18
Wnosimy o uniezaleznienie czg$ciowych ptatnosci od skonczenia elementow TECR
1 powigzanie ich jedynie ze stopniem zaawansowania robot

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 19
Prosze o podanie kwoty jakg Zmawiajacy przewiduje na realizacj¢ zadania, oraz czy sg
ustanowione limity finansowe na dane lata kalendarzowe.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie moze udzieli¢ odpowiedzi na to pytanie. Kwota jakg Zamawiajgcy
przewiduje na realizacje zadania zostanie podana przy otwarciu ofert.

Pytanie 20
Czy na potrzeby realizacji zadania zostanie Wykonawcy bezptatnie udostepniony
nowopowstaly parking z kostki brukowej usytuowany po wschodniej stronie obiektu nr 1?

Odpowiedz
Parking nie jest wltasnoscig Zamawiajgcego. Parking jest w zarzgdzie MZD w Opolu.
Wszelkie uzgodnienia zgodne z SIWZ lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21
Prosimy o potwierdzenie, iz meble ruchome (biurka, krzesta, lady) nie wchodzg w zakres

wyceny.

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze..

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, iz meble wskazane na rysunku 302-CUP-AR-5-ZE-ME-002 w Sali
operacyjnej (pom. 3.02.04) oraz Sali konferencyjnej (pom. 3.02.01) nie wchodzg w zakres

wyceny

Odpowiedz



Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.

Pytanie 23
Zestawienie wyposazenia nie zgadza si¢ z projektem i opisem regatléw przesuwnych. Prosimy
o jednoznaczne okreslenie parametréw oraz ilosci tego wyposazenia.

Odpowiedz
Nie odnaleziono niescistosci.

Pytanie 24
Zadanie nr 1 - Czy szafki ubraniowe wchodza w zakres wyceny, jesli tak prosimy o
zestawienie.

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktore zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.

Pytanie 25

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia dla Zadania 1 obejmuje dostarczenie
wszystkich elementow (m.in. biurek, konteneréw, lad, aneksow kuchennych i rolet
wewnetrznych) zgodnie z zestawieniem 302 AR-5-AW-zestawienie wyposazenia meblowego

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.

Pytanie 26
Zadanie 1 i 2: Prosimy o podanie wymiaréw pojedynczych szafek ubraniowych
przewidzianych zgodnie z zestawieniem wyposazenia sanitariatow.

Odpowiedz
Zaprojektowano szafki gt. 50 cm i szer. 30cm wys. 180 cm i tawki gtebokosci 45 cm.

Pytanie 27
Prosimy o informacjg, czy przedtuzenie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
obejmuje takze pielegnacje zieleni.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 28
Czy regaly znajdujgce si¢ w dokumentacji technicznej na rys. rzut kondygnacji 01 i 05 nalezy
ujaé¢ w cenie oferty?

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.



Pytanie 29
Czy inwestor posiada zezwolenie na wycinke drzew i pokryje optaty administracyjne za ich

wycinke?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 30
Prosze o informacje, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest informacja wizualna
zewnetrzna budynku — tabliczki adresowe, numer budynku, nazwa instytucji, itp.?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 31

Prosimy o wyjasnienie czy wykonanie przylacza sieci c.o. i wezta cieptowniczego jest po
stronie Generalnego Wykonawcy? Jezeli tak prosimy o udost¢pnienie dokumentacji i
przedmiaru robdt wraz ze specyfikacjg materiatlowa.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedzial juz na takie pytanie

Pytanie 32
Prosimy o podanie typéw hydrantéw wewnetrznych, czy hydranty majg by¢ wyposazone w
gasnice.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziaf juz na takie pytanie.

Pytanie 33
Prosimy o informacje czy dostawa i montaz zmywarki jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktére zostaly ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.

Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie, iz w ofercie nalezy zawrze¢ 3 letni okres pelnej pielggnacii i
gwarancji wykonanych nasadzen.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 35

W jaki sposdb Zamawiajacy zamierza zapewni¢ staly dojazd do terenu budowy? Czy
Inwestor ma zgode na przejazd przez dziatki 30/2, 21/3, 45/1, 21/18,21/24, 21/20,45/4, 45/2
zlokalizowane wokot budynku?



Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 36

Prowadzenie prac zgodnie z projektem wykonawczym oraz technologia wykonania obiektu
(gtéwnie robdt ziemnych) narzuca Wykonawcy koniecznos$¢ prowadzenia prac poza obrysem
dziatki 21/19. Czy Zamawiajacy daje gwarancje i zapewnienie mozliwosci prowadzenia prac

poza obrysem dziatki (tzn. na dziatkach 21/18, 30/2, 45/2, 21/24, 21/20, 45/3)?

Odpowiedz
Wszystkie nr dziatek bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego sg ujete w SIWZ i
dokumentacji projektowey.

Pytanie 37

Prosimy o odpowiedz czy materiaty eksploatacyjne (ij. filtry w centralach, filtry w
klimatyzatorach, zaroéwki oraz inne materialy zuzywajgce si¢ w trakcie eksploatacji a
wymagane do prawidtowego funkcjonowania budynku) w okresie gwarancji sg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 38

Prosimy Zamawiajacego o okreslenie, czy koszty materiatow eksploatacyjnych zuzyt
ych na skutek normalnej prawidtowej pracy urzgdzen w okresie gwarancji sg po stronie
Wykonawcy czy Zamawiajacego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiajacego o okreslenie, czy koszty przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji
zamoOwienia w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawcy czy Zamawiajgcego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na takie pytanie.

Pytanie 40
Prosimy o informacjg, czy mozna dokonywaé zmian w udostepnionych przedmiarach robot,
tj. zmian podstaw wyceny, opisOw pozycji, obmiarow.

Odpowiedz
Przedmiary sg narzedziami pomocniczymi do okre$lenia ceny ryczattowej przez
Wykonawce.



Pytanie 41
Prosimy Zamawiajgcego o informacj¢, czy do udostepnionych przedmiaréw robot mozna
dopisywa¢ dodatkowe pozycje.

Odpowiedz
Przedmiary sg narzedziami pomocniczymi do okreslenia ceny ryczattowej przez
Wykonawce.

Pytanie 42
W Rozdziale 2 — Opis przedmiotu zaméwienia
W pkcie 2.3 — Gwarancja jako$ci na wykonane ustugi i zamontowane urzadzenia

W ppkeie 2 zostal zamieszczony nastgpujacy zapis: ,, na wszelkie urzadzenia
elektryczne i instalacje zamontowane w ramach realizacji umowy Wykonawca udziela 36
miesi¢cznej gwarancji jakosci”
Zapis ten nie jest w zadnym innym miejscu dokumentow SIWZ powtdrzony (w tym w
umowach) i budzi watpliwosci, bowiem nie zostal sprecyzowany obszar instalacji jako
takich.
Czy warunek gwarancji na instalacje dotyczy wszelkich instalacji czy tylko instalacji
elektrycznych.
Prosimy o wyjasnienie zagadnienia takiego zawezenia branzowego dotyczacego udzielenia
gwarancji jakosci.

Odpowiedz

Warunek 36 miesiecznej gwarancji jako$ci dotyczy wszelkich instalacji elektrycznych,
pozostate instalacje zostang objete gwarancjg na okres zaoferowany przez
Wykonawce.

Pytanie 43

Dotyczy gwarancji jako$ci na wykonane ustugi i zamontowane urzadzenia

Poniewaz Wykonawcy samodzielnie proponujg okres udzielenia gwarancji, ktory stanowi
jedno z kryteridéw oceny ofert, nalezy domniemac, Zze dotyczy ona rowniez zamontowanych
urzadzen (za wyjatkiem elektrycznych). Producenci zazwyczaj udzielaja gwarancji 2-letnich.
Kazdy rok wydtuzenia gwarancji jakos$ci 1 sprawnosci urzadzen wigze sie z ich przegladami,
wymianami podzespolow lub zuzywajacych si¢ czesci, co powoduje dodatkowe koszty. W
konsekwencji koszty te musza by¢ zawarte w cenie oferty.

Prosimy wigc o jednoznaczne wyjasnienie:

1) czy na wszelkie urzadzenia zamontowane w ramach realizacji obu zadan Zamawiajacy
wymaga udzielenia gwarancji takiej jaka zostanie zadeklarowany przez Wykonawcg.
Proponujemy aby rozwazy¢ obnizenie gwarancji do urzadzen wymagajacych okresowych
przegladéw i konserwacji (np. centrale wentylacyjne, urzadzenia klimatyzacyjne, dzwigi
itp..)?

2) czy materiaty eksploatacyjne dokonywanych przegladow serwisowych nalezy uwzglednié
w cenie ofertowej?

3) czy Zamawiajgcy dopuszcza przeniesienie na siebie cesji uméw na dokonywanie
przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen po odbiorze koncowym zadan i
przejecie obiektow do eksploatacji.?

Odpowiedz



Ad. 1 Zamawiajgcy wymaga udzielenia 36 miesiecznej gwarancji jakosci na
zamontowane urzgdzenia elektryczne, pozostate urzgdzenia (bez wylgczen) zostang
objete gwarancjg na okres zaoferowany przez Wykonawece.

Ad. 2 Tak, nalezy uwzgledni¢ koszt wymiany materiatéw eksploatacyjnych w okresie
gwarancji.

Ad. 3 Tak, jednakze dopiero po uptywie 36 miesiecy liczonych od dnia zakoriczenia
realizacji przedsiewziecia stwierdzonego protokotem koricowym w sposéb opisany we
wzorze umowy.

Pytanie 44

W legendzie rysunku Nr 302-CUP-Z2-AR-5-PR-01-001 Zero budowy (poziom posadzki
parteru) okreslone jest na wysokosci +173,15 mnpm, tym czasem na rysunku - na poziomie
+173,00 mnpm. Prosimy o okreslenie, ktora warto$¢ jest prawidtowa.

Odpowiedz
Zero budynku jest na poziomie 173,00 mnpm

Pytanie 45

Zgodnie z przekazanym opisem technicznym branzy konstrukcyjnej w holu gtéwnym i przy
klatkach schodowych projektuje si¢ fasade aluminiowag na konstrukcji stalowej. Prosimy o
potwierdzenie, iz w opis wkrad! sie¢ btad i konstrukcja stalowa wystepuje tylko przy klatkach
schodowych.

Odpowiedz
Konstrukcja wystepuje tylko na klatkach schodowych w Zadaniu nr 2.

Pytanie 46

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposéb Projektant przewidzial rozwigzanie potgczenia
nawierzchni istniejacego parkingu miejskiego (dziatka nr 21/18, nawierzchnia z kostki
brukowej TT) z nawierzchnig parkingu zewnetrznego obiektu. Wystepuje znaczna r6znica
rzednych poziomu istniejgcego parkingu (rzedna wg Rys. 302-CUP-Z2-AR-5-PZT-01
wynosi 171,70) z parkingiem projektowanym (rzedna krawedzi wg Rys. 302-CUP-Z2-D-5-
PZT-001 wynosi 172,83).

Odpowiedz

W trakcie prac projektowych prowadzona byta koordynacja z inwestycjg dot.
parkingu. Parking miejski miat by¢ dostosowany do projektowanych rzednych miejsc
postojowych przy budynku Zadania 2. Na PZT pokazano uktad parkingu, rzedne
terenu sg istniejgce z mapy dcp. Zakfada sie, Ze rzedne zrealizowanego parkingu
zostafy dostosowane do rzednych podanych na PZT.

Pytanie 47
Zadanie 2- prosimy o potwierdzenie, ze w sktad Stanowiska operatorskiego SMS wchodzi 5
szt. monitoréw 24”, a nie jak wykazano w przedmiarze 4 szt.

Odpowiedz
Nalezy zainstalowac 5 szt monitorow 24" przystosowanych do pracy 24/7.

Pytanie 48



Zadanie 2: Prosimy o informacje czy Wykonawca ma uwzglgdni¢ w ofercie koszt
przesuni¢cia latarni znajdujacych si¢ w kolizji z parkingiem zadania Nr II (cz¢$¢ p6tnocno
zachodnia dziatki).

Odpowiedz
Latarnie nalezy zdemontowac a nastepnie dostosowacé do uktadu parkingu.

Pytanie 49

Zadanie 2: Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w opisie nawierzchni chodnikow 1 opaski
wokét obiektu. Wg rysunku 302-CUP-Z2-D-5-PZT-001 chodniki maja zosta¢ wykonane z
plyty betonowej grubosci 8 cm, zgodnie z rysunkiem 302-CUP-Z2-D-5-PZT-001 opis
przekrojow wskazuje ptyty betonowe, rysunek - kostke, natomiast Opis Techniczny wskazuje
przemiennie na plyty i kostke¢. Prosimy o jednoznaczne okreslenie typu nawierzchni.

Odpowiedz

Chodniki majg zosta¢ wykonane z plyt betonowych grubo$ci 8cm. Przekroj pokazuje
schematycznie kostke. W opisie i na rysunku podana jest plyta betonowa. Kostke
projektuje sie jedynie na miejscach postojowych.

Pytanie 50
Zadanie 2: Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zadania wykonawcy jest zgodny z Zakresem
Opracowania wskazanym na rysunku 302-CUP-Z2-D-5-PZT-001

Odpowiedz
Zakres opracowania zadania jest zgodny z zakresem opracowania i decyzjg o
pozwoleniu na budowe.

Pytanie 51
Czy nalezy w zakresie oferty wyceni¢ przylacze kanalizacji sanitarnej od studni Ss1 do Studni
Ss2 ?

Odpowiedz
Nalezy wycenic.

Pytanie 52
Prosimy o zamieszczenie zestawienia pompowni sanitarnych wraz z parametrami (dla zadania
112).

Odpowiedz

Z opisu technicznego dla Zadania 1 :
Przepompownia P1 (tloczny PP63)

Wysokos$¢ podnoszenia: Hpomp =5,1 mH20
Wymagana wydajnos¢ Gpomp = 2,1 l/s

Przepompownia P2 (ttoczny PEHD75)
Wysokos$¢ podnoszenia: Hpomp = 6,2 mH20
Wymagana wydajnosé Gpomp =3,0 I/s

Przepompownia P3 (tloczny PP63)



Wysoko$¢ podnoszenia : Hpomp =4,7 mH20
Wymagana wydajnos¢ Gpomp = 1,5 I/s

Przepompownia P4 (ttoczny PP50)
Wysokos$¢ podnoszenia: Hpomp = 6,4 mH20
Wymagana wydajnos¢ Gpomp = 1,0 I/s

Przepompownia P5 (ttoczny PP50)

Wysokos¢ podnoszenia :  Hpomp =6,2 mH20
Wymagana wydajnosé¢ Gpomp = 1,5 1/s

Z opisu technicznego zad 2 :

Zestawienie przepompowni na kondygnacji -1:

Nr Wydajnosé Hgp Przewod tloczny
przepompowni

- dm3/s mH20 mm

1 9,5 4,2 PP110
2 0,5 4,8 PP40
3 1,0 5,6 PP50
4 0,5 4,6 PP40
5 0,5 4,2 PP40
6 3,0 4,6 PP75
7 2,0 5.3 PP63
8 0,5 4,2 PP40
9 5.0 6.4 PP90
10 9,5 5,5 PP100
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